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DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE MIRANDELA

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE MOSTEIRO
ZONAS ABASTECIDAS: Mosteird

1 2 TRIMESTRE 2025

Em conformidade com o estabelecido no no n21 do artigo 322 do Decreto-Lei n.269/2023 de 21 de agosto, a Cdmara Municipal de Mirandela, informa os consumidores da aldeia de MOSTEIRO, Concelho de Mirandela, dos
resultados obtidos nas analises de demonstracdo de conformidade com as normas de qualidade da 4gua, relativamente ao 12 trimestre de 2025. O plano de amostragem e andlise operado pela Camara Municipal é
estabelecido anualmente e aprovado pela ERSAR (Entidade Reguladora dos Servicos de Aguas e Residuos) e inclui 41 ZA com vérios pontos de colheita distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma
adequada cobertura. Todas as determinagGes sdo realizadas no total cumprimento das disposi¢cSes constantes na lei, nomeadamente no que se refere a parametros, frequéncia de amostragem e analise e métodos analiticos.

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Anadlises (PCQA) Andlises de verificacdo de conformidade
N.2 Andlises % %
Parametros superiores | Cumprimento Anilises .
VP Unidade Minimo Maximo VP do VP Previstas | Realizadas | Realizadas Minimo Maéximo superiores VP
CR1 - Controlo de Rotina |
Escherichia coli (E. Coli) 0 N/100 ml 0 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes 0 N/100 ml 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual - mg/l 0,4 0,4 - 100% 1 1 100%
CR2 - Controlo de Rotina Il
Cheiro a 25 2C 3 Fator de diluigdo 0 0
Sabor a 25 °C 3 Fator de diluigao 0 0
pH 26,5e<9,5| Unidades pH 0 0
Condutividade 2500 uS/cm a 20 °C 0 0
Cor 20 mg/l PtCo 0 0
Turvagao 4 UNT 0 0
Enterococos 0 N/100 ml 0 0
Numero de coldnias a 22 °C -—- N/ml - - 0 0
Arsénio 10 ug/l As 0 0
Ferro 200 ug/l Fe 0 0
Manganés 50 pg/l Mn 0 0
Cl - Controlo de Inspegdo
Clostridium perfringens 200 ug/l Al 0 0
Aluminio 200 ug/L Al 0 0
Amonio 0,50 mg/l NH, 0 0
Antimoénio 10,0 ug/l Sb 0 0
Benzeno 1,0 ug/l 0 0
Benzo(a)pireno 0,010 ug/l 0 0
Boro 1,5 mg/l B 0 0
Bromatos 10 ug/l BrOs 0 0
Cadmio 5,0 ug/l Cd 0 0
Calcio -—- mg/l Ca - - 0 0
Cianetos 50 ug/l CN 0 0
Cloretos 250 mg/l Cl 0 0
Cloritos 0,7 mg/l CIO, 0 0
Cloratos 0,7 mg/l ClO; 0 0
Chumbo 10 ug/l Pb 0 0
Cobre 2,0 mg/l Cu 0 0
Crémio 50 ug/l Cr 0 0
1,2 — dicloroetano 3,0 ug/l 0 0
Dureza total - mg/l CaCO3 0 0
Fluoretos 1,5 mg/l F 0 0
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP): 0,10 ug/l 0 0
Benzo(b)fluoranteno - ug/l - --- 0 0
Benzo(k)fluoranteno - ug/l --- 0 0
Benzo(ghi)perileno - ug/l - --- 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno - ug/l --- 0 0
Magnésio -—- mg/l Mg - - 0 0
Nitratos 50 mg/l NO3 0 0
Nitritos 0,50 mg/l NO, 0 0
Mercturio 1,0 ug/l Hg 0 0
Niquel 20 ug/l Ni 0 0
Oxidabilidade 5,0 mg/l O, 0 0
Pesticidas - total 0,50 ug/l 0 0
Desetilterbutilazina 0,10 ug/l 0 0
M656PH051 0,10 pg/l 0 0
MCPA 0,10 VeIl 0 0
Terbutilazina 0,10 pg/l 0 0
Ometoato| 0,10 pg/l 0 0
Imidaclopride| 0,10 ug/l 0 0
Metribuzina 0,10 pg/l 0 0
Dimetoato 0,10 pg/l 0 0
Dimetenamida-P 0,10 pg/l 0 0
Selénio 20 ug/l Se 0 0
Sddio , mg/l Na 0 0
Sulfatos 250 mg/l SO, 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 ug/l 0 0
Tetracloroeteno -—- ug/l --- --- 0 0
Tricloroeteno - ug/l --- 0 0
Trihalometanos - total (THM): 100 ug/l 0 0
Cloroférmio - ug/l --- 0 0
Bromofdérmio -—- ug/l - - 0 0
Bromodiclorometano - ug/l --- 0 0
Dibromoclorometano -—- ug/l --- --- 0 0
Alfa Total 0,1 Bq/l 0 0
Dose indicativa 0,10 mSv/ano 0 0
Radao 500 Bq/l 0 0
Analise dos resultados: Os resultados analiticos apresentados, evidenciam que a agua distribuida na aldeia de Mosteird esta em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.2 69/2023 de 21 de
agosto, na sua atual redagdo.
Responsavel: Vitor Manuel Correia, Vereador a Tempo Inteiro da Cdmara Municipal de Mirandela Data da publicitagdo no website: 05/06/2025
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