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CONCELHO DE MIRANDELA

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

2 ° TRIMESTRE

ZONA DE ABASTECIMENTO: ALVITES

ZONAS ABASTECIDAS: ALVITES

Ano 2026

Edital n.°
74/2026

Em conformidade com o Decreto-Lei n.” 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se a verificaciio da qualidade da dgua da rede piblica, através de andlises periédicas na torneira do consumid

consta no Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA).

or, segundo

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.° Anilises % N.° Anilises (PCQA) %
Parimetro (unidades) superiores | Cumprimento Analises
VP Unidade Minimo Maximo VP do VP Previstas Realizadas | Realizadas

[Escherichia coli (E. Coli) 0 N/100 ml 0 0 0 100% 1 1 100%

Bactérias coliformes 0 N/100 ml 0 0 0 100% 1 1 100%

Desinfetante residual - mg/l 0,9 0,9 - - 1 1 100%
Cheiro a 25 °C 3 Fator de dilui¢do <1 <1 0 1 1
Sabor a 25 °C 3 Fator de dilui¢do <1 <1 0 1 1
pH >6,5 € <9,5 Unidades pH 8 8 0 1 1
Condutividade 2500 uS/cm a 20 °C 277 277 0 1 1
Cor 20 mg/l PtCo <3 <3 0 1 1
Turvagio 4 UNT <1 <1 0 1 1
Enterococos 0 N/100 ml 0 0 0 1 1
Nimero de colénias a 22 °C - N/ml 0 0 - - 1 1
Clostridium perfringens 0 N/100 ml -—- -—- 0 0
Acidos Haloacéticos (HAA) (*) 60 ng/l - - 0 0
Alumini 200 pg/L Al - - 0 0
Amoénio 0,50 mg/l NH, - - 0 0
Antiménio 10 ng/l Sb <0,5 <0,5 0 1 1
Arsénio 10 ug/l As - - 0 0
B, 1,0 pg/l - - 0 0
Benzo(a)pireno 0,010 pg/l - - 0 0
Bisfenol A 2,5 ng/l - - 0 0
Boro 1,5 mg/l B - - 0 0
Bromatos 10 ng/l BrO; — — 0 0
Cadmio 5,0 ng/l Cd - - 0 0
Cilcio - mg/l Ca - - = = 0 0
Cianetos 50 ug/l CN — — 0 0
Cloretos 250 mg/l Cl --- — 0 0
Cloritos 0,25 mg/1 ClO, - - 0 0
Cloratos 0,25 mg/l Cl05 - - 0 0
Chumbo 10 ng/l Pb -—- - 0 0
Cobre 2,0 mg/l Cu -—- —— 0 0
Croémio 50 ng/l Cr --- — 0 0
1,2 — dicloroetano 3.0 ng/l — — 0 0
Dureza total - mg/l CaCOs - - = = 0 0

Ferro 200 ng/l Fe <5 <5 0 100% 1 1 100%
Fluoretos 1,5 mg/l F - - 0 0
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP) 0,10 ng/l - - 0 0
Magnési --- mg/l Mg - - - - 0 0
M & 50 pg/l Mn -— -— 0 0
Merciirio 1,0 ug/l Hg - - 0 0
Nitratos 50 mg/l NO, - - 0 0
Nitritos 0,50 mg/l NO, - - 0 0
Niquel 20 pg/l Ni -—- —— 0 0
Oxidabilidade 5,0 mg/l 0, - - 0 0

Pesticidas - total 0,50 ng/l <0,1 <0,1 0 100% 1 1 100%
Glifosato 0,10 ng/l - - 0 0
AMPA 0,10 ng/l - - 0 0
Desetilterbutilazina 0,10 ng/l - - 0 0

Imidaclorpide| 0,10 ng/l <0,03 <0,03 100% 1 1 100%

Dimetoato 0,10 ng/l <0,03 <0,03 100% 1 1 100%
Terbutilazina 0,10 ng/l - - 0 0

Ometoato 0,10 ng/l <0,03 <0,03 100% 1 1 100%
MCPA] 0,10 ng/l - - 0 0
Bentazona 0,10 ng/l - - 0 0
Dimetenamida-P 0,10 ug/l - - 0 0
M656PH051 0,10 ng/l - - 0 0
Potissio - mg/l K - - . = 0 0
Selénio 20 ng/l Se -—- —— 0 0
Sodio 200 mg/l Na - - 0 0
Sulfatos 250 mg/l SO, 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno 10 pg/l — — 0 0
Soma de PFAS 0,10 pg/l - - 0 0
Trihalometanos - total (THM) 100 ng/l — — 0 0
Urénio 30 ng/l —— - 0 0
Alfa Total - Bg/l - - = = 0 0
Dose indicativa 0,10 mSvy — — 0 0
Polénio 210 --- Bg/l - - — 0 0
Radio 226 --- Bg/l - - — 0 0
Uranio 234 - Bg/l - - = 0 0
Uranio 238 - Bg/l - - = 0 0
Radao 500 Bg/l - —— 0 0

NOTA 1: Parimetro analisado pela entidade gestora em alta

Analise dos resultados: Os resultados apresentados evidenciam que a agua de Alvites esta em conformidade com as normas de qualidade, estabelecidas no Decreto-Lei n.° 69/2023 de 21 de agosto, na sua atual

redagdo.
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